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Esylux PD-C 180i, Up og 
Atmo-serien

I Esylux sin PC-C 180i, Up- og Atmo-
serie har det sneket seg inn en liten 
feil i oversettelsen fra tysk til engelsk. 

Når man skal stille inn syklisk sending 
av verdier, er det byttet om på ordene 
for sekund, minutt og time. 
Rekkefølgen er riktig, men «Minute» 
er sekund og omvendt.


